
Regulacja temperatury obwodów grzewczych:

1. Temperatura w pokojach regulowana za pomocą istniejących termostatów grzejnikowych

2. Ciepła woda użytkowa sterowana automatycznie (zima/lato), bez cyrkulacji

Wady: Brak regulacji pogodowej, brak możliwości programowania programów czasowych temperaturowych

Zalety: Prosta regulacja temperatury grzejników.

Praca w trybie LATO/ZIMA zmniejsza korozję wewnętrzną kotła.

Niskie koszty instalacji.

Uwaga:

Rysunek przedstawia schemat ideowy. Schemat nie zawiera elementów montażowych takich jak:

śrubunki, kształtki, uchwyty, filtry, redukcje, otuliny, okablowanie, czujniki, opaski, kolanka, rury, układy odprowadzania nadmiaru ciepła, komin, nawiew itp.
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